
吉林省电子信息产品检验研究院定制水冷机系统采购项目

招标公告
1、招标条件

    本项目吉林省电子信息产品检验研究院定制水冷机系统一套,资金来源为自筹资金，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：为了更好地解决环境试验快速温度变化试验箱的循环冷却水，吉林省电子信息产品检验研究院定制水冷机系统一套采购项目

2.2招标编号：2020002
2.3招标范围：吉林省电子信息产品检验研究院定制水冷机系统一套（详见招标文件项目招标需求）

2.4交货期：合同订立后40天。

2.5交货地点：由吉林省电子信息产品检验研究院指定。

2.6质量要求:符合国家及行业规定的合格标准。

2.7资金来源：自筹资金。

2.8资金落实情况：已落实 。

2.9招标控制价（采购预算）：140，000.00元。

3、投标人资格要求

3.1投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定:
3.1.1具有独立承担民事责任的能力；
3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.2投标人是在中华人民共和国境内注册的具有相应营业范围的法人单位或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具备相应的供货能力。
3.3投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用良好记录（详见财库【2016】125号）。

3.4投标人在“中国裁判文书网”（www.wenshu.court.gov.cn）查询无行贿档案证明。
3.5拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业投标。
3.6本次招标不接受联合体投标。

4、投标报名及招标文件的获取，投标文件的递交

4.1按疫情防控规定，本项目采用网络投标报名、和非接触递交标书（递交标书时提前预约项目联系人，并将标书送达至指定位置），递交标书时需提供有关资料（所有资料均须提供原件及一套复印件，复印件加盖公章，专用材料加盖专用章）：

4.1.1新版营业执照副本。
4.1.2法人授权委托书及被授权人身份证。

4.1.3投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用良好记录。

4.1.6投标人提供在“中国裁判文书网”（www.wenshu.court.gov.cn）查询无行贿档案证明；
4.1.7未被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加投标的由法人签字或盖章并加盖公章的承诺书；

4.1.8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，由法人签字或盖章；
4.2招标文件的获取

本项目公告内容中包含招标文件。
4.3投标文件递交的截止时间2020年 6月30日 16时  00 分，投标方式：非常时期为了避免本单位人员与外来人员的接触，投标方式采用网上电子档投标。（请将所有相关的投标文件加盖公章后扫描）将扫描后文档发至邮箱：lianxuedong297@163.com
4.4开标时间为2020年7  月 3 日  开标方式：投标时间截止后由吉林省电子信息产品检验研究院组织相关技术人员进行评标。

4.5合格供应商的产生，投标人所有要求满足且价格最低为中标供应商。
4.6逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、联系方式

招标人：吉林省电子信息产品检验研究院
地  址：吉林省电子信息产品检验研究院（长春新民大街1381号）

联系人：连学东 李洪全
电  话：13134300033 13944808310
水冷机系统项目需求
一、项目概述、目标

1、项目概述：为了能够实现对院里新购重庆银河生产KWGDS61IV 温度速变湿热试验箱的水循环水冷系统，特此定制一套水冷机系统用来满足KWGDS61IV 温度速变湿热试验箱的正常工作，提高设备的稳定性，确保试验数据的准确性。同时也能有效地节约水资源。
2、核心产品：水冷机系统一套
二、技术要求
	标准制冷量
	90KW

	输入总功率
	约27KW

	使用温度范围
	7℃～35℃

	电源电压
	三相五线制3Φ 380V 50HZ+中线+地线

	温度波动(处于平稳状态时)
	±2℃, 波动

	供水压力
	0.2MPa～0.4MPa

	制冷剂
	R22

	节流装置
	膨胀阀

	压缩机
	谷轮涡旋式

	冷凝器
	高效紫铜管套铝翅片+低噪音外转子风机

	换热系统
	换热器
	板式换热器

	
	水箱容量
	450L

	
	冷冻水量
	8m³/h

	
	进出水管径
	2"

	水泵
	南方高效稳定不锈钢水泵3.75KW

	控制系统
	高精度数字温度控制系统


2、机组自动保护功能
压缩机吸气压力过低保护

压缩机排气压力过高保护

冷水超低温保护

冷水、冷却水断水保护

电机过载保护

电机过热保护

电源故障保护（过压、欠压、缺项、相序错等）

防重复启动

3、控制面板显示功能

主机运行状态

冷冻水泵状态

冷水出水温度

设定温度、故障代码显示功能。

4、工作寿命要求

一次连续工作时间不小于72小时，总寿命不小于10年

材料要求

冷水机组使用说明书

冷水机组出厂检测报告

冷水机组装箱清单

冷水机组合格证

上述所有材料单独成册

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：无

（三）其他要求：

1、投标货物各项指标不得低于标书规定的指标，否则不予以接受；

2、投标方提供的设备不得为OEM产品；

3、提供2人次的原厂商现场技术培训；

4、提供售后设备质保期一年，质保期过后终身提供售后服务。
吉林省电子信息产品检验研究院

2020年6月28日
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